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относительной влажности и температуры наружного воздуха) на характеристики 
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Эксплуатационные характеристики газовых турбин существенно 

зависят от параметров окружающего воздуха. Вследствие этого происходит 

значительная потеря электрической мощности в летнее время.  

Так, авторами [1] было исследовано и проанализировано изменение 

полезной работы и коэффициента полезного действия цикла газотурбинных 

установок в зависимости от атмосферного воздуха для технологической 

схемы моноблока Ереванской ЭКПГЦ, включающей рассматриваемую далее 

ГТУ GT13E2. Исходя из стандартных параметров воздуха (температура 

составляет 15 °С, барометрическое давление – 101,3 кПа, относительная 

влажность – 60%) определяются геометрические характеристики элементов 

проточных частей осевого компрессора и газовой турбины ГТУ [2].  

В качестве исходных климатических параметров для расчета газовой 

турбины GT13E2 были выбраны следующие значения:  

– мощность ГТ – 180 МВт; 

– давление воздуха за компрессором – 1,71239 МПа; 

– расход топлива – 565 кг/с; 

– расчетные условия окружающей среды: температура – +15 °С, 

атмосферное давление – 0,101325 МПа, относительная влажность – 60 %; 

– низшая теплота сгорания газообразного топлива – 50 000 кДж/кг. 

На рис. 1–3 приведены графики изменения таких ключевых пара-

метров работы газовой турбины как температура газов на выходе  

из ступени, втулочный и средний диаметр ступени, осевая скорость.  

 

 
 

Рис. 1. Изменение температуры газов на выходе из ступени 
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Рис. 2. Изменение геометрических характеристик ступеней 

 

 
Рис. 3. График осевых скоростей 

 

Выводы: 

1. В работе проведена оценка влияния климатических условий  

на характеристики ГТУ.  

2. Для газовой турбины GT13E2 было определено, что понижение 

температуры наружного воздуха на 10°С приводит к уменьшению числа 

ступеней и температуры уходящих газов, осевая скорость при этом 

возрастает.   

3. Надежность работы ГТУ в переменных климатических условиях 

будет выше при правильном управлении параметрами воздуха (прибли-

женными к расчетным) на входе в компрессор.  
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4. В работе также было выявлено, что изменение наружного воздуха 

на 10 °С положительно влияет на экономичность ГТУ и КПД, увеличивая 

данные показатели.  
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Благодаря отсутствию вредных выбросов при сгорании, а также 

высокой теплотворной способности, водород уже в наше время может 

экономически эффективно применяться в качестве топлива при 

производстве электроэнергии на основе топливных элементов. Также 

большой интерес представляет применение водорода в качестве добавки  

к топливной смеси (ТС). 


	Bookmarks from ТЧ 2 том 2021 КРИВ.pdf
	Страница 1


